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CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026

Strona: 2

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:
Miejsce pobierania

prébek:

Data dostarczenia probek:
Stan probek:

POLITECHNIKA £t ODZKA AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNE

ZATOKA SPORTU

93-590 £ODZ, AL. POLITECHNIKI 10

ACSD Politechniki Lodzkiej "Zatoka Sportu"

ul. Al. Politechniki 10, 93-590 £.6dz

22.09.2026
bez zastrzezen

Prébki dostarczyt:

Prébki pobrat:

Pracownik CBiD

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik

Numer prébki

20863/01/S/26

Data/godzina pobierania prébki

2026-09-22 10:10:00

Miejsce pobierania probki / opis

Basen do skokow

Rodzaj prébki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.” Parametr Metoda badawczg/ Jednostka | wykonania Dopuszcgglne St\N'erdZ?n.'e Wyniki badan / Niepewnos$c¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.36
Nefelometrycznie +0.05
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 o
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 ) - 2.4
KMnO4) +0.2
Liczba .
A Pseudomonas PN-EN.ISO 16266:2009 [j-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;7]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w
o PN-EN ISO 6222:2004 ) .
A | 36+2°C po 48h na Posiew walebny [.tk./1mi] - 100 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
PN-EN ISO
A Chlor wolny™(T) 7393-2:2018-04 [mg/i Cl,] [ 0.03-10.0 0.3-0.6 ZGODNY 0.58
Spektrofotometryczna +0.10
Potencjat
utleniajgco-redukuja | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A cy (redoks) wzgl. dnia 20.08.2019r. mV -300-1000 pod tabelg — 783
Ag/AgCl 3,5 mol/l Potencjometryczna
KCI (T) +94
PN-EN ISO
A | Chlor zwigzany (T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl] >0.03 0.3 ZGODNY 0.22
z obliczen +0.04
pH / temp. pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 e ) s
A M Potencjometryczna °C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/27.6 10




Sprawozdanie z badan Strona: 3

CBiD sp. z 0.0. Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

** W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1230) podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni. Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikow.

(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania prébek

AChlor wolny : Min. 0.3 mg/l - przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru-promieniowaniem UV lub ozonem. W sytuacji
przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kgpigcymi sie mozliwe
jest krotkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszej niz 3.0 mg/l. W przypadku niecek basenowych odkrytych najwyzsza
dopuszczalna wartos¢ chloru wolnego wynosi 1.0 mg/l. Zapis nie dotyczy wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026

Strona: 4

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:
Miejsce pobierania

prébek:

Data dostarczenia probek:
Stan probek:

POLITECHNIKA £t ODZKA AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNE

ZATOKA SPORTU

93-590 £ODZ, AL. POLITECHNIKI 10

ACSD Politechniki Lodzkiej "Zatoka Sportu"

ul. Al. Politechniki 10, 93-590 £.6dz

22.09.2026
bez zastrzezen

Prébki dostarczyt:

Prébki pobrat:

Pracownik CBiD

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),
PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik

Numer prébki

20863/02/S/26

Data/godzina pobierania prébki

2026-09-22 10:20:00

Miejsce pobierania probki / opis

Basen olimpijski

Rodzaj prébki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.” Parametr Metoda badawczg/ Jednostka | wykonania Dopuszcgglne St\N'erdZ?n.'e Wyniki badan / Niepewnos$c¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.32
Nefelometrycznie +0.04
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 o
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 ) - 2.3
KMnO4) +0.2
Liczba .
A Pseudomonas PN-EN.ISO 16266:2009 [j-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;7]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w
o PN-EN ISO 6222:2004 ) .
A | 36+2°C po 48h na Posiew walebny [.tk./1mi] - 100 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
PN-EN ISO
A Chlor wolny™(T) 7393-2:2018-04 [mg/i Cl,] [ 0.03-10.0 0.3-0.6 ZGODNY 0.56
Spektrofotometryczna +0.10
Potencjat
utleniajgco-redukuja | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A cy (redoks) wzgl. dnia 20.08.2019r. mV -300-1000 pod tabelg — 769
Ag/AgCl 3,5 mol/l Potencjometryczna
KCI (T) +92
PN-EN ISO
A | Chlor zwigzany (T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl] >0.03 0.3 ZGODNY 0.25
z obliczen +0.05
pH / temp. pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 e ) s
A o Potencjometryczna /°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/26.8 10




Sprawozdanie z badan Strona: 5

CBiD sp. z 0.0. Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

** W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1230) podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni. Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikow.

(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania prébek

AChlor wolny : Min. 0.3 mg/l - przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru-promieniowaniem UV lub ozonem. W sytuacji
przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kgpigcymi sie mozliwe
jest krotkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszej niz 3.0 mg/l. W przypadku niecek basenowych odkrytych najwyzsza
dopuszczalna wartos¢ chloru wolnego wynosi 1.0 mg/l. Zapis nie dotyczy wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)

-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026

Strona: 6

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek:

Stan probek:

POLITECHNIKA £t ODZKA AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNE

ZATOKA SPORTU
93-590 tODZ, AL. POLITECHNIKI 10
ACSD Politechniki .6dzkiej "Zatoka Sportu”
ul. Al. Politechniki 10, 93-590 £.6dz

22.09.2026

bez zastrzezen

Prébki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiD

wg PN-EN I1SO

19458:2007 (S.j*- A),

PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik

Numer prébki

20863/03/S/26

Data/godzina pobierania prébki

2026-09-22 10:30:00

Miejsce pobierania probki / opis

Wanna z hydromasazem 1 (niecka z

aerozolem)

Rodzaj prébki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.” Parametr Metoda badawczgl Jednostka | wykonania Dopuszcgglne St\Nlerdzgnlle Wyniki badan / Niepewnos$c¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.34
Nefelometrycznie +0.05
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 o
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 ) - 2.6
KMnO4) +0.3
Liczba .
A Pseudomonas PN-EN.ISO 16266:2009 [j-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;7]
Ogolna liczba
mikroorganizméw w
N PN-EN ISO 6222:2004 ) .
A | 36£2°C po 48hna Posiew wglebny li.tk/1ml] - 100 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
Potencjat
utleniajgco-redukuja | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A cy (redoks) wzgl. dnia 20.08.2019r. mV -300-1000 pod tabelg — 798
Ag/AgCl 3,5 mol/l Potencjometryczna
KCI (T) +96
PN-EN ISO
A | Chlor zwigzany (T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] >0.03 0.3 ZGODNY 0.07
z obliczen +0.01
PN-EN ISO
A Chlor wolny”(T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl] 0.03 - 10.0 0.7-1.0 ZGODNY 0.98
Spektrofotometryczna +0.18
pH / temp. pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 e ) s
A M Potencjometryczna °C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/33.8 ‘0

** W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity

Dz. U. 2022 poz. 1230) podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w

wodzie doprowadzanej do ptywalni. Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikow.
(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania prébek

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w

nieckach basenowych- areozol)
-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i

matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach

basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)
Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

AChlor wolny: W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej

kapigcymi sie¢ mozliwe jest krétkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszerj niz 3.0 mg/l. Zapis nie dotyczy wody

wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026

Strona: 7

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek:

Stan probek:

POLITECHNIKA £t ODZKA AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNE

ZATOKA SPORTU
93-590 tODZ, AL. POLITECHNIKI 10
ACSD Politechniki .6dzkiej "Zatoka Sportu”
ul. Al. Politechniki 10, 93-590 £.6dz

22.09.2026

bez zastrzezen

Prébki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiD

wg PN-EN I1SO

19458:2007 (S.j*- A),

PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Pracownik

Numer prébki

20863/05/S/26

Data/godzina pobierania prébki

2026-09-22 10:40:00

Miejsce pobierania probki / opis

Wanna z hydromasazem 2 (niecka z

aerozolem)

Rodzaj prébki

Woda na ptywalniach

Zakres . .
Sj.” Parametr Metoda badawczgl Jednostka | wykonania Dopuszcgglne St\Nlerdzgnlle Wyniki badan / Niepewnos$c¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
PN-EN ISO
A Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 0.5 ZGODNY 0.31
Nefelometrycznie +0.04
Indeks
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 o
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 ) - 2.5
KMnO4) +0.2
Liczba .
A Pseudomonas PN-EN.ISO 16266:2009 [j-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
) Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;7]
Ogolna liczba
mikroorganizméw w
N PN-EN ISO 6222:2004 ) .
A | 36£2°C po 48hna Posiew wglebny li.tk/1ml] - 100 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
A | Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
Potencjat
utleniajgco-redukuja | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A cy (redoks) wzgl. dnia 20.08.2019r. mV -300-1000 pod tabelg — 796
Ag/AgCl 3,5 mol/l Potencjometryczna
KCI (T) +96
PN-EN ISO
A | Chlor zwigzany (T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] >0.03 0.3 ZGODNY 0.05
z obliczen +0.01
PN-EN ISO
A Chlor wolny”(T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl] 0.03 - 10.0 0.7-1.0 ZGODNY 0.99
Spektrofotometryczna +0.18
pH / temp. pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 e ) s
A M Potencjometryczna °C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/33.9 ‘0

** W Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (tekst jednolity

Dz. U. 2022 poz. 1230) podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w

wodzie doprowadzanej do ptywalni. Laboratorium podaje stezenie parametru w badanej prébce wody, a nie réznice wynikow.
(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania prébek

Potencjat redox:

-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w

nieckach basenowych- areozol)
-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i

matych dzieci do lat 3)

-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach

basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)
Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

AChlor wolny: W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej

kapigcymi sie¢ mozliwe jest krétkotrwate podwyzszone stezenie chloru wolnego do wartosci nie wiekszerj niz 3.0 mg/l. Zapis nie dotyczy wody

wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji.




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026

Strona: 8

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek:

Stan probek:

POLITECHNIKA £tODZKA AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNE
ZATOKA SPORTU
93-590 £tODZ, AL. POLITECHNIKI 10

ACSD Politechniki Lodzkiej "Zatoka Sportu"

ul. Al. Politechniki 10, 93-590 £.6dz

22.09.2026

bez zastrzezen

Prébki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiD
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),

PN-ISO 5667-5:2017-10 /

IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S j*-

Pracownik

A)

Numer proébki 20863/07/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-09-22 10:50:00
- . . Ls . Woda wprowadzana do basenu do skokéw z
Miejsce pobierania prébki / opis .
systemu cyrkulacji
Rodzaj prébki Woda na ptywalniach
. Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie - A o
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania o = Wyniki badan / Niepewnos$c¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Indeks
nadmanganianowy [ PN-EN ISO 8467:2001 } )
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 - 1.5
KMnO4) +0.2
Liczba .
A Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 | i1\ /400m)) - 0 ZGODNY 0
; Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;7]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w
o PN-EN ISO 6222:2004 ) .
A | 36+2°C po 48h na Posiew wglebny [j-t.k./1ml] - 20 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 .
A | Escherichia col +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
PN-EN ISO
A Chlor wolny(T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,) 0.03-10.0 - — 0.57
Spektrofotometryczna +0.10
PN-EN ISO
A | Chlor zwigzany (T) 7393-2:2018-04 [mg/l CL)] >0.03 0.2 ZGODNY 0.17
z obliczen +0.03
Potencjat
utleniajgco-redukuja | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A cy (redoks) wzgl. dnia 20.08.2019r. mV -300-1000 pod tabelg — 784
Ag/AgCl 3,5 mol/l Potencjometryczna
KCI (T) +94
pH / temp. pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 e } 3
A o Potencjometryczna I°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/127.8 r02

(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania prébek

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

Potencjat redox:
-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)
-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)
-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026

Strona: 9

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

Data dostarczenia probek:

Stan probek:

POLITECHNIKA £tODZKA AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNE
ZATOKA SPORTU
93-590 £tODZ, AL. POLITECHNIKI 10

ACSD Politechniki Lodzkiej "Zatoka Sportu"

ul. Al. Politechniki 10, 93-590 £.6dz

22.09.2026

bez zastrzezen

Prébki pobrat:

Prébki dostarczyt:

Pracownik CBiD
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),

PN-ISO 5667-5:2017-10 /

IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S j*-

Pracownik

A)

Numer prébki 20863/08/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-09-22 11:00:00
Miejsce pobierania prabki / opis Woda wprowadzana do basenu ?Ilmpusklego z
systemu cyrkulacji
Rodzaj prébki Woda na ptywalniach
. Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie - A o
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania o = Wyniki badan / Niepewnos$c¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Indeks
nadmanganianowy [ PN-EN ISO 8467:2001 } )
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 - 16
KMnO4) +0.2
Liczba .
A Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 | i1\ /400m)) - 0 ZGODNY 0
; Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;7]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w
o PN-EN ISO 6222:2004 ) .
A | 36+2°C po 48h na Posiew wglebny [j-t.k./1ml] - 20 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 .
A | Escherichia col +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
PN-EN ISO
A Chlor wolny”(T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] | 0.03-10.0 - — 0.55
Spektrofotometryczna +0.10
PN-EN ISO
A | Chlor zwigzany (T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl] >0.03 0.2 ZGODNY 0.19
z obliczen +0.04
Potencjat
utleniajgco-redukuja | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A cy (redoks) wzgl. dnia 20.08.2019r. mV -300-1000 pod tabelg — 769
Ag/AgCl 3,5 mol/l Potencjometryczna
KCI (T) +92
pH / temp. pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 e } 3
A o Potencjometryczna I°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/26.9 r02

(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania prébek

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

Potencjat redox:
-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)
-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)
-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)




CBiD sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan

Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026

Strona: 10

Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania
prébek:

POLITECHNIKA £tODZKA AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWO DYDAKTYCZNE
ZATOKA SPORTU
93-590 £tODZ, AL. POLITECHNIKI 10

ACSD Politechniki Lodzkiej "Zatoka Sportu"

Prébki pobrat:

ul. Al. Politechniki 10, 93-590 £.6dz

Pracownik CBiD
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A),

PN-ISO 5667-5:2017-10 /
IR-73/10.2019, wyd. | z
dnia 21.10.2019r. (S.j*- A)

Data dostarczenia probek: 22.09.2026 Prébki dostarczyt:  Pracownik
Stan prébek: bez zastrzezen
Numer prébki 20863/09/S/26
Data/godzina pobierania prébki 2026-09-22 11:10:00
- . . Ls . Woda wprowadzana do wanny z
Miejsce pobierania probki / opis hydromasazem 1 i 2 z systemu cyrkulacji
Rodzaj prébki Woda na ptywalniach
. Metoda badawcza/ Zakres. Dopuszczalne | Stwierdzenie - A o
Sj.” Parametr . Jednostka | wykonania o = Wyniki badan / Niepewnos$c¢
Metoda oznaczenia ) wartosci zgodnosci
oznaczenia
Indeks
nadmanganianowy [ PN-EN ISO 8467:2001 } )
A (Utlenialno$é z Miareczkowo [mg/l O] 0.50-20.0 - 1.4
KMnO4) +0.1
Liczba .
A Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 [i-t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
; Filtracja membranowa .
aeruginosa [0;7]
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w
o PN-EN ISO 6222:2004 ) .
A | 36%2°C po 48h na Posiew walebny [.tk/1ml - 20 ZGODNY nie wykryto
agarze z ekstraktem
drozdzowym
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 .
A | Escherichia coli +A1:2017-04 lj-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
PN-EN 1SO
A Chlor wolny”(T) 7393-2:2018-04 [mg/ Cl] | 0.03-10.0 - — 0.94
Spektrofotometryczna +0.17
PN-EN ISO
A | Chlor zwigzany (T) 7393-2:2018-04 [mg/l Cl,] >0.03 0.2 ZGODNY 0.14
z obliczen +0.03
Potencjat
utleniajgco-redukuja | PB-025/08.2019 wyd. IV z
A cy (redoks) wzgl. dnia 20.08.2019r. mV -300-1000 pod tabelg — 795
Ag/AgCl 3,5 mol/l Potencjometryczna
KCI (T) +95
pH / temp. pomiaru | PN-EN ISO 10523:2012 e } 3
A M Potencjometryczna /°C 2.0-12.0 6.5-7.6 ZGODNY 7.2/33.9 v

(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania prébek

Chlor zwigzany: Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci

Potencjat redox:
-woda stodka: min 750 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 770 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych, woda w
nieckach basenowych- areozol)
-woda stodka: min 720 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 750 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.6 (woda w nieckach basenowych dla niemowlat i
matych dzieci do lat 3)
-woda stona: min 700 w przypadku gdy 6.5</= pH</=7.3; min 720 w przypadku gdy 7.3</= pH</=7.8 (woda w nieckach basenowych, woda w nieckach
basenowych- areozol, woda w nieckach basenowych dla niemowlat i matych dzieci do lat 3)

Data rozpoczgcia badan: 22.09.2026
Data zakonczenia badan: 24.09.2026




Sprawozdanie z badan Strona: 11

CBiD sp. z 0.0. Nr 28634/ZL/26

z dnia 01.10.2026 Stron: 11

Zatgcznik nr 2/3 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.

Niepewno$¢: niepewnos$¢ rozszerzona pobierania i oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Dla rezultatéw badania (przedstawionych jako > lub < ) niepewnosc¢ rozszerzona dotyczy wartosci niepewnosci dla dolnego/gornego zakresu pomiarowego metody

W badaniach mikrobiologicznych niepewnos¢ zostata oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejscia catosciowego (rozszerzona niepewno$c¢
pomiaru zostata obliczona dla wspdtczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%)

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, .

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2015 poz. 2016 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1230).

Do stwierdzenia zgodno$ci Laboratorium zastosowato zasade podejmowania decyzji :
wg ILAC-G8:09/2019: binarna-zasada prostej akceptaciji (pkt 4.2.1). Opis metody podany na www.cbid.pl w zaktadce "do pobrania".W przypadku wynikéw zblizonych do
granicy toleranciji ryzyko btednej akceptaciji/odrzucenia wynosi do 50%.

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujgca
lub inng jednostke dokonujgca oceny zgodnosci. Stwierdzenie zgodnosci realizowane w odniesieniu do rezultatéw przeprowadzono w ramach opinii i interpretacii.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta i mogg mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikow.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnosza sie wyfacznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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